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屋外階段

屋内階段

トイレ（女）
7.21m²

トイレ（男）
5.31m²

湯沸室
3.26m²廊下

6.20m²

ホール
41.59m²

EV

風除室
8.37m²

打合せ
スペース
22.34m²

事務室
446.86m²

2000m²（オフィスビル）
1階 平面図

1F
2F
3F
4F
合計

571.61m²

571.61m²

571.61m²

571.61m²

2286.44m²
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屋外階段

屋内階段

トイレ（女）
8.58m²

トイレ（男）
10.94m²

湯沸室
2.45m²

廊下
12.58m²

ホール
10.69m²

更衣・休憩（男）
12.65m²

更衣・休憩（女）
14.28m²

事務室
469.04m²

2000m²（オフィスビル）
2・3階 平面図
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屋外階段

屋内階段

事務室
469.04m²

2000m²（オフィスビル）
4階 平面図

トイレ（女）
8.58m²

トイレ（男）
10.94m²

湯沸室
2.45m²

廊下
12.58m²

ホール
10.69m²

倉庫
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東側・南側 立面図
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2000m²（オフィスビル）
断面図
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項目
屋根
外壁
床

開口部

ブラインド

断熱・開口部仕様
押出法ポリスチレンフォーム保温板3種 30mm
吹付け硬質ウレタンフォームA種1 20mm
押出法ポリスチレンフォーム保温板3種 30mm
アルミサッシ
複層ガラス
あり

ホール、事務室、廊下

屋上
外部

内部

ピット

事務室

2000m²（オフィスビル）
外皮仕様

■屋根 詳細図（天井:岩綿吸音板仕上）
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押えコンクリートt=80(伸縮目地@3000程度)

アスファルト外断熱防水t=10
普通コンクリートt=150
軽量鉄骨下地
せっこうボードt=9.5
ロックウール化粧吸音板t=9

断熱材:押出法ポリスチレンフォーム保温板3種
 t=30(0.028W/m･k)

■外壁 詳細図（石膏ボード仕上）

20 150

10 10 20

石膏ボードt=12.5

50

17.5
12.5

GLボンドt=17.5

普通コンクリートt=150

磁器質タイル(45二丁タイル)t=10
普通コンクリートt=10(増打)

断熱材:吹付け
硬質ウレタンフォームA種1t=20
(0.034W/m･k)

FL

■床（１階） 詳細図
　（OAフロア+タイルカーペット仕上）

普通コンクリートt=150

15
0

1
0
0

30

OAフロア+カーペット類(t=6.5)H=100

押出法ポリスチレンフォーム保温板3種
t=30(0.028W/m･k)

R1 W1 F6


